
 

 

Auszug aus dem Inspektionsbericht E2505025/02II vom 12.08.2025 
über die Trinkwasserqualität des Wassers der WVA Perchtoldsdorf 

 
 

Probenahmestelle: Ortsnetz Perchtoldsdorf, Mittelzone (Probenahmedatum: 11.06.2025) 
 

Parameter Ergebnis Parameterwert 1) Indikator-
parameterwert 1) 

Aussehen  bei Entnahme klar, farblos --- für den Verbraucher 
annehmbar und ohne 
anormale Veränderung 

Geruch  o.B. --- 

Geschmack  o.B. --- 

pH-Wert  7,1 --- ≥ 6,5 und ≤ 9,5 

Elektrische Leitfähigkeit bei 25°C in µS/cm 957 --- 2500 

Gesamthärte in °dH 25,9 --- --- 

Carbonathärte in °dH 19,0 --- --- 

Säurekapazität bis pH 4,3 in mmol/l 6,82 --- --- 

Calcium als Ca in mg/l 116 --- 400 

Magnesium als Mg in mg/l 42,0 --- 150 

Natrium als Na in mg/l 17,8 --- 200 

Kalium als K in mg/l 3,4 --- 50 

Eisen, gesamt als Fe in mg/l 0,0011 --- 0,2 

Mangan, gesamt als Mn in mg/l < 0,0001 --- 0,05 

Ammonium als NH4 in mg/l 0,01 --- 0,5 

Nitrat als NO3 in mg/l 9,9 50 --- 

Nitrit als NO2 in mg/l < 0,005 0,1 --- 

Hydrogencarbonat als HCO3 in mg/l 413 --- --- 

Chlorid als Cl in mg/l 41 --- 200 

Sulfat als SO4 in mg/l 120 --- 250 

Fluorid als F in mg/l  0,54 1,5 --- 

Pestizide, insgesamt in µg/l  < 0,5 0,5 --- 

 
1) Parameterwert (zulässige Höchstkonzentration) bzw. Indikatorparameterwert (Richtzahl) gemäß 304. Verordnung des Bundesministers für soziale  

Sicherheit und Generationen über die Qualität von Wasser für den menschlichen Gebrauch (Trinkwasserverordnung-TWV) vom 21. August 2001 in der 
geltenden Fassung sowie gemäß Österreichischem Lebensmittelbuch, IV. Auflage, Codexkapitel B1 “Trinkwasser“ 

 

 

 

Gutachten (Auszug) 
 

Das in Verkehr gebrachte Wasser entspricht in den untersuchten Parametern im Wesentlichen den 
Indikatorparameter- und Parameterwerten der Trinkwasserverordnung (BGBl. II Nr. 304/2001) bzw. 
dem ÖLMB Kapitel B1 in der jeweils geltenden Fassung. 
Auf Grund der vorliegenden Befunde entspricht das abgegebene Wasser im Rahmen des 
durchgeführten Untersuchungsumfanges den geltenden lebensmittelrechtlichen Vorschriften und ist 
zur Verwendung als Trinkwasser geeignet. 
 
 

Die gemäß Lebensmittelsicherheits- und Verbraucherschutzgesetz, 
BGBl.  I  Nr. 13/2006  

berechtigte Gutachterin 

  
DI Katrin Hoffmann 


